
“ ZONAS DE ALTA AFLUENCIA DE 

PUBLICO”

II FORO REGIONAL DE ELECTRICIDAD EN PUNO

Ingº Edwin René Arapa Cutipa

Ingº Mecánico Electricista 1

ACCIONES PARA REDUCIR LOS 

ACCIDENTES

POR CAUSAS INSTALACIONES 

ELECTRICAS DEFICIENTES



CUALES SON LAS ZONAS DE 

ALTA AFLUENCIA PUBLICA

MERCADOS

SUPER MERCADOS

GALERIAS

CINES

SALONES DE BAILE

CENTROS DE ABASTOS

TERMINAL TERRESTRE

FERIAS

ETC
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ESTADO DE INSTALACIONES DEFICIENTES
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ANTECEDENTES
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CONDICIONES ACTUALES ENCONTRADAS 

EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN 

ZONAS DE ALTA AFLUENCIA DE PÚBLICO.

- . -

IMÁGENES REGISTRADAS DE LAS INSPECCIONES 

TECNICAS EN DEFENSA CIVIL POR EL GOBIERNO 

REGIONAL



Ejemplo obvio que algo no está bien
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TABLEROS ELECTRICOS SIN TAPA Y SIN 

FRENTE MUERTO CON CORTA CIRCUITOS 

TIPO CUCHILLA
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TABLERO ELECTRICO SIN LA 

SEÑALIZACION NORMALIZADA
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TABLERO DE MADERA SIN TAPA Y SIN 

FRENTE MUERTO, CON CABLES EXPUESTOS
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TABLERO DE MADERA SIN TAPA Y SIN 

FRENTE MUERTO, TOTALMENTE EXPUESTO.
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CABLES DEBAJO DEL ESCRITORIO CON 

SUMINISTRO DE ENERGIA MEDIANTE UNA 

EXTENCION
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CABLES DESPROTEGIDOS CON SUMINISTRO 

DE ENERGIA MEDIANTE UNA EXTENCION
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INTERUPTOR TERMOMAGNETICO SIN 

PROTECCION Y CABLES DESPROTEGIDOS



TABLERO DE MADERA SIN TAPA Y SIN 

FRENTE MUERTO
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CONDUCTORES DE EXTENCION CON CABLE 

MELLIZO ALIMENTANDO UNA GRAN CARGA
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CABLES CON EL TOMACORRIENTE EN EL 

PISO
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LOS CORTO CIRCUITOS

EL CALENTAMIENTO DE CONDUCTORES

LOS CONTACTOS ACCIDENTALES EN EQUIPOS

OTRAS ANOMALIAS … 

FLIKER

ARMONICOS
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 II FORO REGIONAL DE ELECTRICIDAD EN 

PUNO

¿QUÉ PRODUCEN LOS ACCIDENTES 

ELECTRICOS
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CONSECUENCIAS:

INCENDIOS

ELECTROCUCION

DETERIORO DE EQUIPOS

EXCESIVO CONSUMO DE ENERGIA
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¿CUÁLES SON LAS CONCECUENCIAS DE 

ESTOS ACCIDENTES ELECTRICOS?



Caída de conductor de media tensión

Ejemplo: sistema de protección no confiable
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Un Incendio arrasa con TODO en pocos minutos... 27
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Efectos de la sobretensión en barras de subestación
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ROTURA DE CONDUCTOR 

ELÉCTRICO 

CAIDA SOBRE CABLE 

TELEFÓNICO

DESCARGA ELÉCTRICA 

EN LA BASE DEL POSTE 

TELEFÓNICO 31



Tablero 

telefónico 

incendiado

Daños por 

sobretensión:

Central telefónica y 

Computadoras
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DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES 

ELECTRICAS
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INSPECCIONES TECNICAS EN 

DEFENSA CIVIL 
INSTALACIONES ELECTRICAS
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ACCIONES PARA MITIGAR 

ESTOS ACCIDENTES



CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD
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Código Nacional de Electricidad                       

Tomo V “Sistema de Utilización”                

Resolución Ministerial N° 139-82-

EM/DGE,  Publicado 02-JUN-1982

Código Nacional de Electricidad 

Utilización Resolución Ministerial N° 037-

2006-MEM/DM Publicado “El Peruano” 

Normas Legales: 30-01-2006 Vigencia: 01 

de julio de 2006

CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
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NORMA TECNICA PERUANA
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NORMA TECNICA PERUANA
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NORMA TECNICA PERUANA
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NORMA TECNICA PERUANA
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NORMA TECNICA PERUANA



NORMA TECNICA PERUANA
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INSTALACION  ELECTRICA

45



46



SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
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Ejemplo de 

una toma de 

puesta a tierra 

convencional

48



CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
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2p, 40 A 

k32a curva C

ID, 2p,

25A

30 mA30 mA

ID, 2p,

25A

K32a

curva C

2p,16 A

iluminaciónBombathermatomacorrientes

Un diferencial de 30 mA

por cada circuito derivado 

debidamente 

independizado para 

extender el mismo nivel de 

protección al resto de la 

instalación. P. ejm,  terma, 

iluminación, bomba, etc. 

PROTECCION
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CONFIABILIDAD Y SATISFACCION DEL 

SERVICIO
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Gracias por su atención...
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