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presentan sobrecargas y congestiones que superan los límites térmicos fijados por normas, y esto 
afecta la vida útil de la instalación. 

5. ASPECTOS RELEVANTES DE LAS INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN 

5.1. INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN OPERADOS POR EMPRESAS TRANSMISORAS Y 
DISTRIBUIDORAS 

Al término del cuarto trimestre del año 2023, se evaluó a un aproximado4 de 634 
transformadores operados por Empresas de Transmisión y Distribución. 

En la figura N° 1 se muestra la distribución de transformadores considerando su capacidad 
de transformación. Según esta información se puede observar que 66 (10,4%) 
transformadores corresponden a capacidades en el rango de [0 - 5] MVA; 86 (13,6%), a 
capacidades en el rango de <5 - 10] MVA; 76 (12%), a capacidades en el rango de <10 - 20] 
MVA; 290 (45,7%), a capacidades en el rango de <20 - 50] MVA; 51 (8%), a capacidades en el 
rango de <50 - 100] MVA; 36 (5,7%), a capacidades en el rango de <100 - 200] MVA; 10 
(1,6%), a capacidades en el rango de <200 - 300] MVA y 19 (3%), a capacidades en el rango 
de <300 - 750] MVA. En el Anexo Nº 1 se proporcionan mayores detalles de la distribución 
de transformadores por tipo de actividad de la concesionaria y rangos de niveles de tensión. 

Figura N° 1 

   
 

De los 634 transformadores evaluados; 139 (21,9%) corresponden a empresas de 
Transmisión y 495 (78,1%) a empresas de Distribución. 

Al término del cuarto trimestre del año 2023 se evaluó a un aproximado5 de 675 líneas de 
transmisión, de las cuales 252 (37%) corresponden a líneas de transmisión administradas 
por empresas de Transmisión y 423 (63%) a líneas de transmisión operadas por empresas de 
Distribución. 

En la figura N° 2 se puede observar que 393 (58,2%) corresponden a líneas de transmisión 
con niveles de tensión en el rango [30 - 69] kV; 77 (11,4%) a líneas de transmisión con niveles 
de tensión en el rango <69 - 145] kV; 188 (27,9%) a líneas de transmisión con niveles de 
tensión en el rango <145 - 220] kV y 17 (2,5%) a líneas de transmisión con niveles de tensión 

 
4 Información corresponde al reporte de transformadores realizado por las Concesionarias y a las inspecciones de campo de Osinergmin.  
5 Información corresponde al reporte de líneas de transmisión realizado por las Concesionarias y a las inspecciones de campo de Osinergmin. 
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en el rango <220 - 500] kV. En el Anexo Nº 2 se proporcionan mayores detalles de la 
distribución de las líneas de transmisión por tipo de actividad de la concesionaria y rangos 
de niveles de tensión. 

Así mismo, del gráfico se observa que 9628 km corresponden a líneas de transmisión con 
niveles de tensión en el rango [30 - 69] kV; 3244 km a líneas de transmisión con niveles de 
tensión en el rango <69 - 145] kV; 13089 km a líneas de transmisión con niveles de tensión 
en el rango <145 - 220] kV y 3282 km a líneas de transmisión con niveles de tensión en el 
rango <220 - 500] kV.  

Figura N° 2 

 
 

5.2. INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN OPERADOS POR EMPRESAS GENERADORAS Y CLIENTES 
LIBRES 

Las generadoras disponen de sus propias instalaciones de transmisión para evacuar la 
producción de sus centrales eléctricas al SEIN y los Clientes Libres utilizan sus instalaciones 
de transmisión para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica para su propio consumo 
industrial. Sin embargo, algunas de estas instalaciones son utilizadas para el suministro de 
energía eléctrica de usuarios regulados de las empresas de Distribución y otras forman parte 
del sistema de transmisión eléctrica del SEIN. De la información reportada por las empresas 
se identificaron6 un total de 20 transformadores y 26 líneas de transmisión operados por 
empresas de Generación y 4 transformadores operados por Clientes Libres que serán 
considerados en la evaluación de cargabilidad de instalaciones en el presente informe. 

 
Cuadro N° 1 

        Transformadores operados por empresas Generadoras para suministro regulado 

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 

SUMINISTRO REGULADO ONAN 
(MVA) 

ONAF 
(MVA) 

ELECTROPERÚ Santiago Antúnez 
de Mayolo 1 0BAT12 33/13,8/0,4 5 - Huaranhuay, Paloma Alegre, Pichiu y Quintao. 

 
6 Información correspondiente al reporte de transformadores y líneas de transmisión realizado por las empresas Generadoras y Cl ientes libres y a las inspecciones de campo de Osinergmin. 
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Cuadro N° 2 
             Transformadores operados por empresas Clientes Libres para suministro regulado 

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 

SUMINISTRO REGULADO ONAN 
(MVA) 

ONAF 
(MVA) 

MINERA AURÍFERA 
RETAMAS LLACUABAMBA TP-A048 138/22,9 - 40 LLacuabamba, Las Chilcas, San Andrés 

UNACEM CONDORCOCHA TR-N 056 138/44 20 - Tarma, Chanchamayo 

MINERA SANTA 
LUISA 

HUALLANCA 
NUEVA T1 220/60/33 - 50 Llata, Rondós, La Unión 

MINERA BATEAS CAYLLOMA TP-05 66/15 6 7,5 Caylloma 

 
Cuadro N° 3 

        Transformadores que forman parte del Sistema de Transmisión del SEIN y son operados por empresas 
Generadoras 

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) POTENCIA 
(MVA) 

PROYECTO ESPECIAL 
CHAVIMOCHIC CHAO TR1-PT04 34,5/10 5 

EGEMSA CACHIMAYO 121LRT001TR 138/60/22,9 15 

EGE SANTA ANA LA VIRGEN TE4 138/60 25 

EGESUR INDEPENDENCIA TR-01 60/10,5 24 

EGESUR INDEPENDENCIA T5P 210/62,3/10,3 37,5 

EGESUR ARICOTA AT-2 138/66/10,5 30 

EGESUR ARICOTA AT-1 66/10,5 28,2 

EGE JUNÍN RUNATULLO II TP-060-01 60/10 25 

EGE JUNÍN RUNATULLO III TP-060-02 60/30/10 25 

STATKRAFT PERÚ (PCO) CARHUAMAYO TPO06-0251 138/60/11 30 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA NUEVA BTP01-0001 220/50 100 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA NUEVA TPO01-0005 138/50 30 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA NUEVA TPO01-0006 138/50 30 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA NUEVA TPO01-0007 50/69 12,5 

STATKRAFT PERÚ (PCO) OROYA TPO02-0051 50/5,4 3,75 

STATKRAFT PERÚ (PCO) PARAGSHA 1 TPO07-0301 138/50/10 44 

STATKRAFT PERÚ (PCO) PARAGSHA 1 TPO07-0302 138/50/10 44 

STATKRAFT PERÚ (PCO) YAUPI BTP03-0101 138/13,8 75 

STATKRAFT PERÚ (PCO) YAUPI BTP03-0102 138/13,8 50 

 
Cuadro N° 4 

        Líneas de transmisión que forman parte del Sistema de Transmisión del SEIN y son operados por 
empresas Generadoras  

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CÓDIGO TENSIÓN (kV) CORRIENTE NOMINAL (A) 

PROYECTO ESPECIAL 
CHAVIMOCHIC 

SUBESTACIÓN CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA VIRÚ - SUBESTACIÓN 

SAN JOSÉ 
LT-1N 34,5 150 

PROYECTO ESPECIAL 
CHAVIMOCHIC 

SUBESTACIÓN SAN JOSÉ - 
SUBESTACIÓN CHAO LT-2N 34,5 150 

PROYECTO ESPECIAL 
CHAVIMOCHIC 

SUBESTACIÓN SAN JOSÉ - 
SUBESTACIÓN VIRÚ LT-3N 34,5 150 

EGESUR ARICOTA 1 - ARICOTA 2 L-6617 66 219 

EGESUR ARICOTA 1 - SARITA L-6667 66 219 

EGESUR ARICOTA 2 - TOMASIRI L-6620 66 219 

EGESUR TOMASIRI - LOS HÉROES L-6637 66 219 

EGE SANTA ANA SANTA ANA - CHANCHAMAYO L-6085 60 605 
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EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) POTENCIA 
(MVA) 

MÁXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

REP PIURA OESTE T117-261 220/60/10 100 76,68 76,68% 

REP PIURA OESTE T15-261 220/60/10 50 39,39 78,78% 

REP PIURA OESTE T83-261 220/60/10 100 85,21 85,21% 

REP QUENCORO T47-131 138/33/10 10 7,55 75,50% 

REP QUENCORO T80-131 138/33/10 25 19,36 77,44% 

REP TRUJILLO NORTE AT12-211 220/138/10 100 84,04 84,04% 

REP TRUJILLO NORTE AT31-211 220/138/10 100 93,35 93,35% 

REP TRUJILLO NORTE AT99-212 220/138/22,9 100 96,98 96,98% 

REP TRUJILLO NORTE T29-121 138/24/10 23,3 17,97 77,12% 

REP ZORRITOS T116-262 220/60/22,9 65 50,75 78,08% 

TRANSMANTARO CARAPONGO AT114-523 500/220/33 750 568,09 75,75% 

TRANSMANTARO CHILCA AT72-523 500/220/33 600 592,37 98,73% 

TRANSMANTARO COLCABAMBA AT-103-523 500/220/33 750 644,03 85,87% 

TRANSMANTARO MOLLEPATA T-107-261 220/66/10 50 39,65 79,30% 

TRANSMANTARO SOCABAYA T1 220/138/10,5 150 139,77 93,18% 

TRANSMANTARO SOCABAYA T2 220/138/10,5 150 135,06 90,04% 

 
Cuadro N° 7 

         Transformadores de empresas Distribuidoras que operaron cerca de su capacidad nominal  

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) POTENCIA 
(MVA) 

MÁXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

ADINELSA ANDAHUASI T1 60/22,9/10 7 6,55 93,57% 

COELVISAC COELVISA I T2 58/22,9 40 35,82 89,55% 

COELVISAC HUARANGO T1 60/22,9 20 17,22 86,10% 

COELVISAC TIERRAS NUEVAS T40-260 220/22,9 60 48,47 80,78% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CANTO GRANDE TR 2_60/10 60/10 25 23,48 93,92% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA TR 1_60/10 60/10 25 24,97 99,88% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA TR 2_220/60 220/60/10 180 150,82 83,79% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CAUDIVILLA TR 1_60/10 60/10 25 24,14 96,56% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CAUDIVILLA TR 2_60/10 60/10 25 22,10 88,40% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ SANTA MARINA TR 1_60/10 60/10 25 18,98 75,92% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ HUACHO TR 1_66/10 66/10 25 21,42 85,68% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ HUACHO TR 2_62.5/20/10.5 62,5/20/10,5 25 22,29 89,16% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ HUARAL TR 2_60/10 60/10 25 19,79 79,16% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ INFANTAS TR 2_60/10 60/10 40 38,70 96,75% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ JICAMARCA TR 2_60/10 60/10 25 20,32 81,28% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ BARSI TR 1_220/60 220/60/10 180 139,15 77,31% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ BARSI TR 3_220/60 220/60 180 143,99 79,99% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ BARSI TR 3_60/20/10 60/20/10 40 30,89 77,23% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ MARANGA TR 1_60/10 60/10 25 19,33 77,32% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ MARANGA TR 2_60/10 60/10 25 21,44 85,76% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ MARIATEGUI TR1 60/20/10 40 32,84 82,10% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ ANCÓN TR 2_60/10 60/10 6 5,90 98,33% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ OQUENDO TR 2_60/10 60/20/10 40 33,84 84,60% 
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EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) POTENCIA 
(MVA) 

MÁXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ PANDO TR 1_60/10 60/10 25 21,42 85,68% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ PANDO TR 2_60/10 60/10 25 24,02 96,08% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ PUENTE PIEDRA TR 1_60/10 60/10 25 20,65 82,60% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ PUENTE PIEDRA TR 2_60/10 60/10 25 24,51 98,04% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ PERSHING TR 2_60/10 60/10 25 22,26 89,04% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ SANTA ROSA NUEVA TR 2_220/60 220/60/10 120 106,34 88,62% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ SUPE TR 2_66/20/10 66/20/10 25 21,36 85,44% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ TACNA TR 1_60/10 60/10 25 20,95 83,80% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ TACNA TR 2_60/10 60/10 25 20,93 83,72% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ TOMAS VALLE TR 2_60/10 60/10 25 20,60 82,40% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ TOMAS VALLE TR 3_60/10 60/20/10 40 30,61 76,53% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ ZAPALLAL TR 2_60/10 60/10 25 23,66 94,64% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ ZARATE TR 2_ 60/10 60/10 25 22,15 88,60% 

ELECTROCENTRO SALESIANOS 4-TP-008 60/10 14 12,92 92,29% 

ELECTROCENTRO SALESIANOS 4-TP-009 60/10 9 7,78 86,44% 

ELECTROCENTRO HUARISCA 4-TP-022 33/13,2 0,5 0,46 92,00% 

ELECTROCENTRO SATIPO 4-TP-720 60/22,9/10 9 7,86 87,33% 

ELECTROCENTRO AYACUCHO 4-TP-222 60/22,9/10 kV 25 22,91 91,64% 

ELECTROCENTRO CHANCHAMAYO 4-TP-704 44/35/22,9 kV 9,1 7,33 80,55% 

ELECTROCENTRO YAUPI 4-TP-912 132/22,9/13,8 25 20,66 82,64% 

ELECTROCENTRO OXAPAMPA 4-TP-700 138/60/22,9 25 20,30 81,20% 

ELECTRONORTE CAYALTI TP6010 60/22,9/10 9 7,17 79,67% 

ELECTRONORTE CHICLAYO OESTE TP6001 60/10 17,5 14,92 85,26% 

ELECTRONORTE CHICLAYO OESTE TP6002 60/10 17,5 15,09 86,23% 

ELECTRONORTE CHICLAYO OESTE TP6018 60/22,9/10 35 27,86 79,60% 

ELECTRONORTE CUTERVO TPA016 138/22,9/13,2 10 9,09 90,90% 

ELECTROSUR MOQUEGUA MOT1 138/10,7 13 10,51 80,85% 

ELECTRONOROESTE PIURA CENTRO 1TP6035 58/24/10,5 30 27,04 90,13% 

ELECTRONOROESTE SULLANA 1TP6003 58/22,9/10,5 35 27,85 79,57% 

ELECTRONOROESTE EL ARENAL 1TP6030 60/24/13,8 10 8,71 87,10% 

ELECTRONOROESTE CHULUCANAS 1TP6011 58/22,9/10 10 9,57 95,70% 

ELECTRONOROESTE ZARUMILLA 1TP6017 60/22,9/10 10 8,84 88,40% 

ELECTRONOROESTE SECHURA 1TP6025 58/10 7 5,35 76,43% 

ELECTRONOROESTE LOS EJIDOS 1TP6041 60/22,9 12 10,64 88,67% 

ELECTRO ORIENTE PONGO T-61 60/33/10 12 11,47 95,58% 

ELECTRO ORIENTE BAGUA CHICA T60571 60/22,9/10 12 10,48 87,33% 

ELECTRO ORIENTE BELLAVISTA T-10 132/22,9/10 20 16,83 84,15% 

ELECTRO ORIENTE GERA T-31 60/10 10 8,30 83,00% 

ELECTRO ORIENTE NUEVA CAJAMARCA T-34 60/22,9 11,5 10,29 89,48% 

ELECTRO ORIENTE NUEVA JAEN TBA014 138/22,9/10 8,75 7,85 89,71% 

ELECTRO ORIENTE RIOJA T-33 60/20 3,5 2,87 82,00% 

ELECTRO ORIENTE TARAPOTO T-20 132/22,9/10 30 26,12 87,07% 

ELECTROPUNO BELLAVISTA T0101 60/10 5,5 5,08 92,36% 
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EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) POTENCIA 
(MVA) 

MÁXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

ELECTROPUNO ANANEA TPA-052 60/22,9/10 18,75 15,93 84,96% 

ELECTRO SUR ESTE PUERTO MALDONADO T01 138/22,9/10 35 27,60 78,86% 

ELECTRO DUNAS EL CARMEN TP2151601003 60/10 8,4 7,74 92,14% 

ELECTRO DUNAS TACAMA TP413258231001L304
55 60/10 13 10,23 78,69% 

ELECTRO DUNAS NASCA TP5144582302 60/10 8,75 7,98 91,20% 

ELECTRO UCAYALI PARQUE INDUSTRIAL TR4 60/22,9/10 30 26,30 87,67% 

ELECTRO UCAYALI YARINA TR2 10/60 14 13,52 96,57% 

HIDRANDINA CHAO TP-6028 60/22,9/10 15 14,67 97,80% 

HIDRANDINA CAJAMARCA TP 6019 -162266- 60/10 28 25,17 89,90% 

HIDRANDINA CAJABAMBA TP-6036 60/22,9 12,5 12,01 96,06% 

HIDRANDINA SANTIAGO DE CAO TP A028 138/34,5/13,8 37,5 37,04 98,78% 

HIDRANDINA CASAGRANDE 2 TP 3008 34,5/13,8 8,4 7,43 88,43% 

HIDRANDINA CHILETE TP 6018 58/22,9/10 9 7,70 85,60% 

HIDRANDINA CHIMBOTE 2 TP-A059 138 ±  10X1% 
/13.8/10 60 55,25 92,09% 

HIDRANDINA HUARI TP-6029 60/22,9/13,8 9 7,36 81,83% 

HIDRANDINA MALABRIGO TP 3011 34,5/10,5 15 12,47 83,11% 

HIDRANDINA OTUZCO TP 3010 33/13,8 2 1,97 98,35% 

HIDRANDINA S.E. PICUP (HUARAZ) TP 6012 66/13,8/10 20 15,90 79,52% 

HIDRANDINA QUIRUVILCA TPO3014 33/10 0,5 0,50 99,45% 

HIDRANDINA SAN JACINTO TP A006 138/13,8 6,6 5,02 76,10% 

HIDRANDINA S.E. SHINGAL (CARAZ) TP 6010 66/13,8 6,25 6,13 98,05% 

HIDRANDINA SIHUAS TP-A052 138/60/22,9 15 11,37 75,79% 

HIDRANDINA TAYABAMBA TP A044 138/22,9/6,9 9,3 7,88 84,74% 

HIDRANDINA TRUJILLO SUR TP A005 138/60/10,7 60 46,98 78,31% 

HIDRANDINA VIRÚ TP 3006 34,5/10 6 5,99 99,82% 

HIDRANDINA VIRÚ TP 6017 60/22,9/10 23 20,09 87,35% 

LUZ DEL SUR CHORRILLOS CH-T1 60/10 kV 60/10 50 44,26 88,51% 

LUZ DEL SUR HUACHIPA HP-T1 60/10 kV 60/10 50 38,73 77,46% 

LUZ DEL SUR HUACHIPA HP-T2 60/10 kV 60/10 50 42,57 85,14% 

LUZ DEL SUR MONTERRICO MO-T1 60/22.9/10 kV 60/22,9/10 50 39,59 79,18% 

LUZ DEL SUR PACHACAMAC PA-T1 60/10 kV 60/10 25 22,64 90,58% 

LUZ DEL SUR PACHACAMAC TR-2 60/10 25 19,75 79,00% 

LUZ DEL SUR LA PLANICIE PL-T1 60/10 kV 60/10 25 19,21 76,85% 

LUZ DEL SUR PRADERAS PR-T1 60/22.9/10 kV 60/22,9/10 40 31,64 79,10% 

LUZ DEL SUR SANTA CLARA SC-T1 60/22.9/10 kV 60/22,9/10 40 30,42 76,04% 

LUZ DEL SUR SAN ISIDRO SI-T3 60/22.9/10 kV 60/22,9/10 40 32,37 80,93% 

LUZ DEL SUR SAN JUAN SJ-T1 220/60 kV 220/60/10 180 137,85 76,58% 

LUZ DEL SUR SALAMANCA SL-T2 60/10 kV 60/10 40 34,79 86,96% 

LUZ DEL SUR SAN VICENTE T-601 60/10 25 20,57 82,29% 

LUZ DEL SUR NEYRA U-T1 60/10 kV 60/10 40 31,67 79,18% 

LUZ DEL SUR VILLA MARÍA VM-T1 60/10 kV 60/10 25 19,88 79,52% 

LUZ DEL SUR BALNEARIOS Z-T1 60/10 kV 60/10 40 30,80 76,99% 

SEAL PARQUE INDUSTRIAL T4-103 138/33 75 56,54 75,39% 
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EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) POTENCIA 
(MVA) 

MÁXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

SEAL JESÚS T5-321 33/10 20 18,43 92,15% 

SEAL CHALLAPAMPA T7-31 33/10 25 22,07 88,28% 

SEAL PAUCARPATA T12-31 31,6/10 10 8,74 87,40% 

SEAL CHUQUIBAMBA T16-62 60/23 4 3,27 81,75% 

SEAL ALTO CAYMA T17-31 33,5/10,4 10 8,65 86,50% 

SEAL NUEVA CONO NORTE T8-321 33/22,9/10 20 15,45 77,25% 

SEAL CHALA T58-621 60/22,9/10 9 8,37 93,00% 

SEAL OCOÑA T45-31 34 ± 2x2,5 % / 10 1,2 0,94 78,33% 

SEAL REAL PLAZA T16-31 33,5/10,4 12 9,14 76,17% 

ELECTROCENTRO YAUPI 4-TP-912 (LADO 13,8 
KV) 132/22,9/13,8 25 23,54 94,16% 

 
Cuadro N° 8 

                  Transformadores de Clientes Libres para suministro regulado que operaron cerca de su capacidad 
nominal  

EMPRESA  SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) POTENCIA 
(MVA) 

MÁXIMA 
DEMANDA 

(MVA) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

MINERA AURÍFERA 
RETAMAS S.A. Llacuabamba TP-A048 138/22,9 40 38,06 95,15% 

UNACEM CONDORCOCHA TRN00056 138/44 20 17,98 89,90% 

MINERA BATEAS CAYLLOMA TP05 66/15 7,5 7,03 93,73% 

 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

En los cuadros N° 9, 10 y 11 se muestran las líneas de transmisión de empresas generadoras, 
transmisoras y distribuidoras que vienen operando con tendencia a la congestión, durante 
el cuarto trimestre del año 2023. 

Cuadro N° 9 
Líneas de transmisión de empresas generadoras que operaron cerca de su capacidad nominal  

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CÓDIGO TENSIÓN 
(kV) 

CORRIENTE 
NOMINAL (A) 

MÁXIMA 
CORRIENTE 

REGISTRADA 
(A) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE PIZARRAS - ESPINA COLORADA L-1141 138 88 77,19 87,72% 

EGE JUNÍN RUNATULLO III - CONCEPCION L-6073 60 414,37 394,1 95,11% 

EGE JUNÍN RUNATULLO II - RUNATULLO III L-6074 60 253,22 198,99 78,58% 

GENRENT DEL PERÚ CT IQUITOS NUEVA - CT IQUITOS L-01 60 722,54 687,06 95,09% 

EGEMSA MACHUPICCHU - QUENCORO L-1002 138 350 305,16 87,19% 

EGEMSA CACHIMAYO - DOLORESPATA L-1003 138 297 291,35 98,10% 

 
Cuadro N° 10 

       Líneas de transmisión de empresas transmisoras que operaron cerca de su capacidad nominal  

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CÓDIGO TENSIÓN 
(kV) 

CORRIENTE 
NOMINAL (A) 

MÁXIMA 
CORRIENTE 

REGISTRADA 
(A) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

ATN RUBI - MONTALVO L-2037 220 721,68 697,62 96,67% 

ATLANTICA TRANSMISION SUR CHILCA - POROMA L-5032 500 969,95 814,51 83,97% 

ATLANTICA TRANSMISION SUR POROMA - OCOÑA L-5034 500 969,95 919,67 94,82% 

ATLANTICA TRANSMISION SUR OCOÑA - SAN JOSE L-5036 500 969,95 934 96,29% 
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EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CÓDIGO TENSIÓN 
(kV) 

CORRIENTE 
NOMINAL (A) 

MÁXIMA 
CORRIENTE 

REGISTRADA 
(A) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

CONELSUR LT HUINCO - CARAPONGO L-2001 220 900 690,93 76,77% 

CONELSUR LT CHIMAY - YANANGO L-2257 220 396 387,4 97,83% 

CONELSUR LT CALLAHUANCA - HUACHIPA L-6031 60 400 324,47 81,12% 

CONELSUR LT HUAMAPANI - ÑAÑA L-6544 60 600 541,97 90,33% 

ISA PERÚ HUALLANCA - CHIMBOTE 1 L-1103 138 500 413,93 82,79% 

ISA PERÚ HUALLANCA - CHIMBOTE 1 L-1104 138 500 422,52 84,50% 

ISA PERÚ PACHACHACA - OROYA NUEVA L2224 220 656,08 601,08 91,62% 

ISA PERÚ PARAGSHA - VIZCARRA L2254 220 656,08 570,53 86,96% 

REDESUR Socabaya - Moquegua L-2025 220 393 379,19 96,49% 

REDESUR Socabaya - Moquegua L-2026 220 393 379,14 96,47% 

REP CACHIMAYO - ABANCAY NUEVA L-1007 138 376,53 283,98 75,42% 

REP CHINCHA NUEVA - DESIERTO L-2307 220 398,9 386,31 96,84% 

REP PARAGSHA 2 - AMARILIS L-1120 138 313,78 258,14 82,27% 

REP AMARILIS - PIEDRA BLANCA L-1121 138 188,27 179,54 95,36% 

REP PIEDRA BLANCA - TINGO MARIA L-1142 138 188,27 187,34 99,51% 

REP SAN JUAN - ALTO PRADERAS L-2092 220 944,75 740,28 78,36% 

REP CHILCA - SAN JUAN L-2093 220 944,75 870,6 92,15% 

REP CHILCA - SAN JUAN L-2095 220 918,51 889,59 96,85% 

REP HUANZA - CARABAYLLO L-2110 220 398,9 369,8 92,70% 

REP ZAPALLAL - LOMERA L-2117 220 472,38 396,31 83,90% 

REP MEDIO MUNDO - PARAMONGA NUEVA L-2125 220 472,38 464,85 98,41% 

REP MEDIO MUNDO - PARAMONGA NUEVA L-2126 220 472,38 472,18 99,96% 

REP HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA L-2132 220 398,9 308,75 77,40% 

REP LA NIÑA - PIURA OESTE L-2162 220 472,38 452,01 95,69% 

REP Campo Armiño - HUANCAVELICA L-2203 220 398,9 342,51 85,86% 

REP Campo Armiño - HUANCAVELICA L-2204 220 398,9 342,55 85,87% 

REP POMACOCHA - SAN JUAN L-2205 220 398,9 388,31 97,35% 

REP POMACOCHA - SAN JUAN L-2206 220 398,9 388,17 97,31% 

REP La cantera - INDEPENDENCIA L-2207 220 398,9 375,51 94,14% 

REP CHINCHA NUEVA - INDEPENDENCIA L-2208 220 398,9 331,54 83,11% 

REP Derivación - CAHUACHI L-2312 220 472,38 400,69 84,82% 

REP ICA - DERIVACIÓN L-2211 220 472,38 436,79 92,47% 

REP ZAPALLAL - HUACHO L-2212 220 472,38 409,28 86,64% 

REP LOMERA - HUACHO L-2214 220 472,38 407 86,16% 

REP PARAMONGA NUEVA - CHIMBOTE 1 L-2215 220 472,38 408,98 86,58% 

REP PARAMONGA NUEVA - CHIMBOTE 1 L-2216 220 472,38 405,26 85,79% 

REP PACHACHACA - POMACOCHA L-2226 220 598,34 511,14 85,43% 

REP HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA L-2231 220 398,9 300,78 75,40% 

REP CHIMBOTE 1 - TRUJILLO NORTE L-2232 220 398,9 380,09 95,28% 

REP CHIMBOTE 1 - TRUJILLO NORTE L-2233 220 398,9 387,53 97,15% 

REP LAGUNA LA NIÑA - PIURA OESTE L-2241 220 472,38 428,94 90,80% 

REP ZAPALLAL - VENTANILLA L-2242 220 708,57 553,95 78,18% 

REP ZAPALLAL - VENTANILLA L-2243 220 708,57 544,27 76,81% 
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EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CÓDIGO TENSIÓN 
(kV) 

CORRIENTE 
NOMINAL (A) 

MÁXIMA 
CORRIENTE 

REGISTRADA 
(A) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

TESUR 2 AZANGARO - PUMIRI L-1045 138 418 326,64 78,14% 

TRANSMANTARO CHILCA - PLANICIE L-2103 220 918,51 733,4 79,85% 

TRANSMANTARO CARAPONGO - CAJAMARQUILLA L-2708 220 892,27 722,45 80,97% 

 
Cuadro N° 11 

       Líneas de transmisión de empresas distribuidoras que operaron cerca de su capacidad nominal  

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CÓDIGO TENSIÓN 
(kV) 

CORRIENTE 
NOMINAL (A) 

MÁXIMA CORRIENTE 
REGISTRADA 

(A) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

ADINELSA HUACHO - ANDAHUASI L-6670 66 174,95 149,51 85,46% 

COELVISAC INDEPENDENCIA - COELVISA I L-6607 60 405,16 351,13 86,66% 

COELVISAC P95 de L-6623-2 - COELVISA I L-6623-3 60 195,45 164,19 84,01% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRIA - BARSI L-2005 220 860 849 98,72% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CARABAYLLO - MIRADOR L-2112 220 709 538,16 75,90% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CARABAYLLO - MIRADOR L-2113 220 709 534,38 75,37% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ BARSI - PERSHING L-615 60 540 447 82,78% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ BARSI - MARANGA L-616 60 540 494,8 91,63% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRIA - TOMÁS VALLE L-617 60 540 441,7 81,80% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRIA - TOMÁS VALLE L-626 60 540 528,8 97,93% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CAUDIVILLA - COMAS L-6351 60 540 488,2 90,41% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRIA - FILADELFIA L-6361 60 540 470,8 87,19% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ BARSI - MARANGA L-6441 60 540 475,9 88,13% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ MARANGA - PERSHING L-646 60 540 417,6 77,33% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ VENTANILLA - LA PAMPILLA L-651 60 540 418,8 77,56% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHILLON - LA PAMPILLA L-652 60 540 508,9 94,24% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHILLON - OQUENDO L-653 60 540 443,9 82,20% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHILLON - ZAPALLAL L-6554 60 540 441,5 81,76% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHILLON - OQUENDO L-6558 60 540 466,8 86,44% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S. ROSA ANTIGUA - S. ROSA NUEVA L-6708 60 640 629,2 98,31% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ MARIATEGUI - ZARATE L-6739 60 623 485,2 77,88% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRIA - HUANDOY L-6752 60 540 521 96,48% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S. ROSA NUEVA - ZARATE L-696 60 623 520,38 83,53% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRIA - NARANJAL L-698 60 540 411,5 76,20% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S. ROSA ANTIGUA - S. ROSA NUEVA L-701 60 540 444 82,22% 

ELECTROCENTRO PARQUE INDUSTRIAL - CONCEPCION L-6078 62,63 340 330,34 97,16% 

ELECTRONORTE NUEVA MOTUPE - PAMPA PAÑALA L-6054 60 240 194,92 81,22% 

ELECTRONOROESTE PIURA OESTE - LOS EJIDOS L-6657A 60 545 478,43 87,79% 

ELECTRO ORIENTE TARAPOTO - BELAUNDE TERRY L-1018 138 217 203,66 93,85% 

ELECTRO ORIENTE MOYOBAMBA - RIOJA L-6091 60 240 199,81 83,25% 

ELECTROPUNO AZANGARO - Deriv Putina L-6024 60 256,7 192,67 75,06% 

ELECTRO DUNAS INDEPENDENCIA - PARACAS L-6606 60 322 254,03 78,89% 

ELECTRO DUNAS MARCONA - NASCA L-6630 60 322 262,12 81,40% 

HIDRANDINA TRUJILLO NORTE - S.E. PORVENIR L-1117 138 625 537,61 86,02% 

HIDRANDINA HUALLANCA - KIMAN AYLLU L-1131 138 600 550,54 91,76% 

HIDRANDINA MOYOCOCHA - S.E. CAJAMARCA L-6041 60 395 325,21 82,33% 
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EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CÓDIGO TENSIÓN 
(kV) 

CORRIENTE 
NOMINAL (A) 

MÁXIMA CORRIENTE 
REGISTRADA 

(A) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

HIDRANDINA CAJAMARCA NORTE - MOYOCOCHA L-6046 60 395 340,97 86,32% 

HIDRANDINA S.E. TRUJILLO SUR - HUACA DEL SOL L-6695 60 565 514,13 91,00% 

SEAL CHILINA - CHALLAPAMPA L-3064 33 331 306,33 92,55% 

SEAL CHILINA - CHALLAPAMPA L-3065 33 331 312,13 94,30% 

 

6.3. EVALUACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE OPERARON POR ENCIMA DE SU CAPACIDAD 
NOMINAL 

6.3.1. EVALUACIÓN PRELIMINAR DE SOBRECARGA DE TRANSFORMADORES Y 
CONGESTIÓN DE LÍNEAS 
A continuación, se presentan a las instalaciones de transmisión cuyo factor de uso fue 
mayor al 100% de su capacidad nominal. Estos resultados fueron obtenidos en base a 
los reportes mensuales de máximas cargas de transformadores y corrientes de líneas 
de transmisión, correspondientes al cuarto trimestre del año 2023, en cumplimiento 
al Procedimiento Nº 091-2006-OS/CD. 

TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Los cuadros N° 12 y 13 muestran los transformadores operados por empresas 
transmisoras y distribuidoras que al cuarto trimestre del año 2023 operaron por 
encima de su capacidad nominal. 

Cuadro N° 12    
      Transformadores operados por empresas transmisoras que superaron su capacidad nominal  

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 
NOMINAL 

(MVA) 

MÁXIMA DEMANDA 
(MVA)* 

Factor de Uso (oct.23 - 
dic.23) 

ISA PERÚ PARAGSHA 2 T37-211 220/138 120 120,09 100,08% 

REP TRUJILLO NORTE T25-11 138/8 30 33,97 113,23% 

 (*) La Máxima Demanda corresponde al devanado principal del transformador, excepto se indique lo contrario. 
 
 

Cuadro N° 13 
Transformadores operados por empresas distribuidoras que superaron su capacidad nominal 

EMPRESA SUBESTACIÓN EQUIPO TENSIÓN (kV) 
POTENCIA 
NOMINAL 

(MVA) 

MÁXIMA DEMANDA 
(MVA)* 

Factor de Uso (oct.23 - 
dic.23) 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CANTO GRANDE TR 1_60/10 60/10 25 25,33 101,32% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA TR1_220 220/60/10 85 89,17 104,91% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRÍA TR 2_60/10 60/10 25 26,35 105,40% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ TOMAS VALLE TR 1_60/10 60/10 25 25,62 102,48% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ ZAPALLAL TR 1_60/10 60/10 25 26,72 106,88% 

ELECTRO ORIENTE MOYOBAMBA T-30 132/60/10 20 20,59 102,95% 

ELECTRO ORIENTE MOYOBAMBA TP-1314 132/10 15 17,02 113,47% 

ELECTRO ORIENTE NUEVA JAEN TPA013 138/60/22,9 23 23,08 100,35% 

ELECTRO ORIENTE YURIMAGUAS T-62 33/10 7 7,19 102,71% 

ELECTRO DUNAS NASCA TP51426023100
1 60/22,9/10 15 15,09 100,60% 

LUZ DEL SUR ÑAÑA NA-T1 
60/22.9/10 kV 60/22,9/10 40 40,90 102,26% 

HIDRANDINA TRUJILLO SUR 
(LADO 60 kV)  

TP-A050 y TP-
A005 (60 KV) 138/60/10 48 53,13 110,69% 

 (*) La Máxima Demanda corresponde al devanado principal del transformador, excepto se indique lo contrario. 
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Durante el cuarto trimestre del año 2023, no se registraron transformadores de generadoras 
ni Clientes Libres para suministro regulado que operen por encima de su capacidad nominal. 
 nominal. 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

En los cuadros N° 14, 15 y 16 se muestran las líneas de transmisión operadas por empresas 
generadoras, transmisoras y distribuidoras que al cuarto trimestre del año 2023 operaron 
por encima de su capacidad nominal. 

Cuadro N° 14 
      Líneas de transmisión operadas por empresas generadoras que superaron su capacidad nominal 

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CÓDIGO TENSIÓN 
(kV) 

CORRIENTE 
NOMINAL 

(A) 

MÁXIMA 
CORRIENTE 

REGISTRADA (A) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

EGEMSA MACHUPICCHU - CACHIMAYO L-1001 138 297 303,9 102,32% 

 

Cuadro N° 15 
      Líneas de transmisión operadas por empresas transmisoras que superaron su capacidad nominal 

EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CÓDIGO TENSIÓN 
(kV) 

CORRIENTE 
NOMINAL 

(A) 

MÁXIMA 
CORRIENTE 

REGISTRADA 
(A) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

ATN PARAGSHA 2 - CONOCOCHA L-2264 220 472,38 480,84 101,79% 

CONELSUR LT CARAPONGO - SANTA ROSA L-2702 220 900 970,78 107,86% 

ISA PERÚ C.H. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE L-2240 220 393,65 394,97 100,34% 

ISA PERÚ OROYA NUEVA - CARHUAMAYO (ISA) L-2259 220 393,65 441 112,03% 

REP TINGO MARIA - AUCAYACU L-1122 138 188,27 204,99 108,88% 

REP AUCAYACU - TOCACHE L-1124 138 188,27 194,24 103,17% 

REP SANTA ROSA - CHAVARRIA L-2003 220 398,9 420,31 105,37% 

REP SANTA ROSA - CHAVARRIA L-2004 220 398,9 423,18 106,09% 

REP SANTA ROSA - INDUSTRIALES L-2010 220 599,66 672,68 112,18% 

REP SAN JUAN - SANTA ROSA L-2011 220 599,66 684,35 114,12% 

REP SAN JUAN - INDUSTRIALES L-2018 220 599,66 677,38 112,96% 

REP CHILCA - ALTO PRADERAS L-2088 220 944,75 988,65 104,65% 

REP ASIA - CANTERA L-2089 220 398,9 440,15 110,34% 

REP CHILCA - ASIA L-2090 220 398,9 446,26 111,87% 

REP CHILCA - DESIERTO L-2091 220 398,9 480,84 120,54% 

REP CHILCA - SAN JUAN L-2094 220 918,51 974,85 106,13% 

REP HUACHO - MEDIO MUNDO L-2213 220 472,38 490,22 103,78% 

REP HUACHO - MEDIO MUNDO L-2279 220 472,38 490,69 103,88% 

TRANSMANTARO CHILCA - PLANICIE L-2104 220 918,51 942,34 102,59% 

TRANSMANTARO TALARA - PIURA OESTE L-2250 220 472,38 509,11 107,78% 

TRANSMANTARO CARAPONGO - CAJAMARQUILLA L-2709 220 892,27 904,14 101,33% 

 
    Cuadro N° 16 

Líneas de transmisión operadas por empresas distribuidoras que superaron su capacidad nominal 
EMPRESA NOMBRE DE LÍNEA CÓDIGO 

TENSIÓN 
(kV) 

CORRIENTE 
NOMINAL (A) 

MÁXIMA CORRIENTE 
REGISTRADA (A) 

Factor de Uso 
(oct.23 - dic.23) 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHAVARRIA - OQUENDO L-618 60 540 541,5 100,28% 

ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ CHILLON - INFANTAS L-6555 60 540 552,7 102,35% 

LUZ DEL SUR PORTILLO - SANTA CLARA L-6578 60 390 424,4 108,82% 
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EMPRESA ATN 

Línea L-2264 (PARAGSHA 2 - CONOCOCHA) - corriente nominal = 472,38 
amperios 

La línea excedió su capacidad nominal con un factor de cargabilidad de 
101,79% en el mes de diciembre del año 2023, debido a factores externos en 
el SEIN. Del perfil de carga se concluye que la congestión fue un problema 
temporal, por lo tanto, la línea de transmisión no se considera congestionada. 
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Diagrama de Carga - Mes de diciembre 2023
EGEMSA: Línea L-1001 (MACHUPICCHU - CACHIMAYO) - 297 Amperios
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EMPRESA CONELSUR LT 

Línea L-2702 (CARAPONGO - SANTA ROSA) - corriente nominal = 900 
amperios 

La línea excedió su capacidad nominal con un factor de cargabilidad de 
107,86% en el mes de diciembre del año 2023, debido a la indisponibilidad de 
la línea en paralelo L-2701 (Carapongo - Santa Rosa) la cual salió fuera de 
servicio por falla.  

Del perfil de carga se concluye que la congestión fue un problema temporal, 
por lo tanto, la línea de transmisión no se considera congestionada. 

 
 
EMPRESA ISA PERÚ 

Línea L-2240 (C.H. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE) - corriente nominal = 
393,65 amperios 

La línea excedió su capacidad nominal con un factor de cargabilidad de 
100,34% en el mes de diciembre del año 2023, debido a factores externos en 
el SEIN. Del perfil de carga se concluye que la congestión fue un problema 
temporal, por lo tanto, la línea de transmisión no se considera congestionada. 

 
Línea L-2259 (OROYA NUEVA - CARHUAMAYO (ISA)) - corriente nominal = 
393,65 amperios 

La línea excedió su capacidad nominal con factores de cargabilidad de 107 y 
112% en los meses de noviembre y diciembre del año 2023, respectivamente, 
debido a factores externos en el SEIN. Del perfil de carga se concluye que la 
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ISA PERÚ: Línea L-2240 (C.H. CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE) - 393,65 Amperios
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congestión fue un problema temporal, por lo tanto, la línea de transmisión no 
se considera congestionada. 

 

 
EMPRESA REP 

Línea L-1122 (TINGO MARIA - AUCAYACU) corriente nominal = 188,27 
amperios 

La línea presentó excedencia de congestión en los meses de octubre a 
diciembre del año 2023, como consecuencia del aumento de demanda en hora 
punta de las subestaciones de Tocache, Juanjuí, Bellavista y Tarapoto. 

De los perfiles de carga se concluye que la congestión fue un problema 
temporal y que la línea normalmente opera por debajo del límite de su 
capacidad nominal, por lo tanto, no se considera congestionada. 
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Diagrama de Carga - Mes de octubre 2023
REP: Líneas L-1122 (TINGO MARIA - AUCAYACU) - 188,27 Amperios
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Línea L-1124 (AUCAYACU - TOCACHE) corriente nominal = 188,27 amperios 

La línea presentó excedencia de congestión en los meses de noviembre y 
diciembre del año 2023, como consecuencia del aumento de demanda en hora 
punta de las subestaciones de Tocache, Juanjuí, Bellavista y Tarapoto. 

De los perfiles de carga se concluye que la congestión fue un problema 
temporal y que la línea normalmente opera por debajo del límite de su 
capacidad nominal, por lo tanto, no se considera congestionada. 
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Línea L-2010 (SANTA ROSA - INDUSTRIALES) - corriente nominal = 599,66 
amperios 

La línea presentó excedencia de su capacidad nominal en los meses de octubre 
a diciembre del año 2023, debido a factores externos en el SEIN. 

De los perfiles de carga, la línea L-2010 se considera congestionada para los 
meses de octubre y noviembre 2023. A través del informe mensual del COES 
INFSGI-MES-11-2023, se corrobora dicha congestión con un total de 23,78 
horas en el mes de noviembre del 2023. 
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REP: Línea L-2004 (Santa Rosa - Chavarría) - 398,9 Amperios
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REP: Línea L-2010 (SANTA ROSA - INDUSTRIALES) - 599,66 Amperios
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Línea L-2018 (SAN JUAN - INDUSTRIALES) - corriente nominal = 599,66 
amperios 

La línea presentó excedencia de su capacidad nominal en los meses de octubre 
a diciembre del año 2023, debido a factores externos en el SEIN. 

De los perfiles de carga, la línea L-2018 se considera congestionada para los 
meses de octubre y noviembre 2023. A través de los informes mensuales del 
COES INFSGI-MES-10-2023 e INFSGI-MES-11-2023, se corrobora dicha 
congestión con un total de 3,77 y 27,03 horas en los meses de octubre y 
noviembre del 2023, respectivamente. 
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Diagrama de Carga - Mes de octubre 2023
REP: Línea L-2018 (SAN JUAN - INDUSTRIALES) - 599,66 Amperios
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