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Excedió

Tipo de empresa Empresa Componente Rango de Voltaje Código Extendido del Componente Zona Geog. TOLERANCIA Valor del Indicador TOLERANCIA Valor del Indicador

Transmisora CCNCM LÍNEA 220 L-2194  CACLIC - BELAUNDE TERRY Selva 1.5 1.8 8.0 0.4

Transmisora CONELSUR LÍNEA 138 L-1047  TALTA - ARES Sierra 4.0 3.0 6.0 1.1

Transmisora ISA LÍNEA 220 L-2251  AGUAYTIA - TINGO MARIA Selva 2.0 1.0 6.0 0.3

Transmisora REP S.A LÍNEA 138 L-1029  CERRO VERDE - REPARTICION Sierra 4.0 2.0 6.0 0.5

Transmisora REP S.A LÍNEA 138 L-1030  REPARTICION - MOLLENDO Sierra 4.0 2.0 6.0 3.9

Transmisora TRANSMISORA AYMARAES LÍNEA ≥60≤72.5 L-6015  CALLALLI - Caylloma Sierra 8.0 1.0 4.0 0.1

Transmisora TRANSMISORA AYMARAES LÍNEA ≥60≤72.5 L-6018  Ares - Arcata Sierra 8.0 1.0 4.0 0.3

Transmisora TRANSMISORA SUR ANDINO LÍNEA ≥60≤72.5 L-6644  INGENIO - CAUDALOSA Sierra 8.0 1.0 4.0 0.2

Generadora CHAVIMOCHIC LÍNEA ≥30<60 LT-2N  SUBESTACIÓN SAN JOSÉ - SUBESTACIÓN CHAO Costa 4.0 1.0 4.0 5.1

Generadora EGASA LÍNEA ≥30<60 L-3103  CHARCANI IV - CHILINA Sierra 8.0 1.0 4.0 5.0

Generadora ELECTROPERU LÍNEA ≥60≤72.5 L-6664  ZORRITOS - MANCORA Costa 4.0 2.0 4.0 20.8

Generadora SHAQSHA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6602  Cobriza I - Cobriza II Sierra 8.0 1.0 4.0 0.3

Generadora SHOUGESA LÍNEA ≥30<60 TL2  S.E. 8B - S.E. CD2 (San Juan) Costa 4.0 1.0 4.0 3.4

Generadora SHOUGESA EQUIPO ≥60≤72.5 S.E. Jahuay - (666-101) - 60/10 Costa 1.0 2.0 4.0 7.7

Generadora SINERSA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6668  POECHOS - SULLANA Costa 4.0 2.0 4.0 0.8

Generadora STATKRAFT LÍNEA ≥30<60 L-6516 A  Shelby - Vista Alegre Sierra 8.0 1.0 4.0 0.6

Generadora STATKRAFT LÍNEA ≥30<60 L-6517 B  Buena Vista - Vista Alegre Sierra 8.0 1.0 4.0 0.5

Generadora STATKRAFT LÍNEA ≥30<60 L-6526  Pachachaca - Mahr Túnel Sierra 8.0 1.0 4.0 0.1

Generadora STATKRAFT LÍNEA ≥30<60 L-6528 C  Austria Duvaz - Morococha Sierra 8.0 1.0 4.0 0.1

Generadora STATKRAFT EQUIPO ≥30<60 Excélsior - (TPO08-0354) - 46/12.6 Sierra 1.0 2.0 4.0 1.9

Generadora STATKRAFT EQUIPO 138 PARAMONGA EXISTENTE - (TRAFO 1) - 138/13.8 Costa 1.0 2.0 6.0 10.1

Generadora STATKRAFT EQUIPO 138 PARAMONGA EXISTENTE - (TRAFO 2) - 138/13.8 Costa 1.0 1.0 6.0 0.1

Generadora STATKRAFT EQUIPO 138 Yaupi - (BTP03-0102) - 132/13,2 Selva 1.0 1.0 6.0 0.3

Distribuidora ELECTRO DUNAS LÍNEA ≥60≤72.5 L-6146  CHIRIBAMBA - CAUDALOSA Sierra 8.0 1.0 4.0 0.6

Distribuidora ELECTRO NOROESTE LÍNEA ≥30<60 L128  Nodo Charan - ZORRITOS Costa 4.0 1.0 4.0 2.3

Distribuidora ELECTRO NOROESTE LÍNEA ≥30<60 L129  Nodo Charan - SE Corrales Costa 4.0 1.0 4.0 0.2

Distribuidora ELECTRO NOROESTE LÍNEA ≥60≤72.5 L-6570  SE Poechos - LAS LOMAS Costa 4.0 1.0 4.0 0.2

Distribuidora ELECTRO NOROESTE LÍNEA ≥60≤72.5 L-6766  TUMBES 1 - PUERTO PIZARRO Costa 4.0 1.0 4.0 0.3

Distribuidora ELECTRO NOROESTE LÍNEA ≥60≤72.5 L-6767  PUERTO PIZARRO - Zarumilla Costa 4.0 1.0 4.0 0.1

Distribuidora ELECTRO NOROESTE EQUIPO ≥30<60 SE Corrales - (1TP3029) - 33/10.5 KV Costa 1.0 1.0 4.0 1.3

Distribuidora ELECTRO NOROESTE EQUIPO ≥60≤72.5 CHULUCANAS - (1TP6011) - 60/22.9/10 KV Costa 1.0 1.0 4.0 3.4

Distribuidora ELECTRO ORIENTE LÍNEA ≥30<60 L-3301  PONGO - YURIMAGUAS Selva 8.0 1.0 4.0 4.6

Distribuidora ELECTRO ORIENTE LÍNEA ≥60≤72.5 L-60751B  BAGUA CHICA - NUEVA JAEN Selva 8.0 1.0 4.0 0.1

Distribuidora ELECTRO PUNO LÍNEA ≥60≤72.5 L-6027  PUNO - POMATA Sierra 5.0 1.0 6.0 1.4

Distribuidora ELECTRO SUR ESTE LÍNEA ≥60≤72.5 L - 6002  MACHUPICCHU - QUILLABAMBA (UP) Sierra 8.0 1.0 4.0 0.2

Distribuidora ELECTRO SUR ESTE LÍNEA ≥60≤72.5 L-6005 2  Pto Seccionamiento E16 - CHACAPUENTE Sierra 8.0 1.0 4.0 0.1

Distribuidora ELECTRO SUR ESTE LÍNEA 138 L-1014  S.E. SAN GABÁN II - Mazuko Selva 4.0 2.0 6.0 0.3

Distribuidora ELECTRO SUR ESTE LÍNEA 138 L-1015  Mazuko - Puerto Maldonado Selva 3.0 0.7 8.0 22.7

Distribuidora ELECTRO UCAYALI EQUIPO ≥60≤72.5 PUCALLPA - (TR 3) - 60/22.9/10 Selva 1.0 1.0 4.0 5.0

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥30<60 A4891  CONSTITUCION - I418720 Selva 8.0 15.0 4.0 12.5

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥30<60 A4892  CONSTITUCION - PUERTO INCA Selva 8.0 4.0 4.0 2.1

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥30<60 A4895  PUERTO BERMUDEZ - Puerto Bermudez 33 KV Selva 8.0 2.0 4.0 1.5

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥30<60 A4896  Puerto Bermudez 33 KV - CONSTITUCION Selva 8.0 4.0 4.0 4.3

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥30<60 A4897  PUERTO BERMUDEZ - Punto Hawai Selva 8.0 2.0 4.0 22.9

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥30<60 L-3413  PARQUE INDUSTRIAL - CHUPACA Sierra 8.0 1.0 4.0 2.5

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥30<60 L-3415  HUARISCA - CHALA NUEVA Sierra 8.0 2.0 4.0 0.4

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥30<60 L-3416  INGENIO - COMAS Sierra 8.0 2.0 4.0 0.2

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥30<60 L-3422  CHALA NUEVA - EL MACHU Sierra 8.0 1.0 4.0 0.2

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥30<60 L-6513C  Der. Alto Marcavalle - ALTO MARCAVALLE Sierra 8.0 1.0 4.0 20.0

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥30<60 L-I418720  I418720 - PRUSIA Selva 8.0 5.0 4.0 55.7

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥60≤72.5 L-6062  MACHAHUAY - HUANTA Sierra 8.0 1.0 4.0 0.5

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥60≤72.5 L-6064  MOLLEPATA - AYACUCHO Sierra 8.0 1.0 4.0 0.1

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥60≤72.5 L-6065  MOLLEPATA - CANGALLO Sierra 8.0 2.0 4.0 0.1

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥60≤72.5 L-6066  Cobriza I - PAMPAS Sierra 8.0 1.0 4.0 0.1

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥60≤72.5 L-6080  OXAPAMPA - VILLA RICA Selva 8.0 1.0 4.0 0.2

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥60≤72.5 L-6082  VILLA RICA - PUERTO BERMUDEZ Selva 8.0 1.0 4.0 0.1

Distribuidora ELECTROCENTRO LÍNEA ≥60≤72.5 L-6084  VILLA RICA - PICHANAKI Selva 8.0 2.0 4.0 0.6

Distribuidora ELECTROCENTRO EQUIPO ≥30<60 RESTITUCIÓN - (4-TP-612) - 33/13.8 kV Sierra 1.0 1.0 4.0 19.2

Distribuidora ELECTRONORTE EQUIPO 220 SUBESTACION CARHUAQUERO - (TPB011) - 220/138/ 22.9 Sierra 1.0 1.0 6.0 4.8

Distribuidora ELECTROSUR LÍNEA ≥30<60 L-3310B  POLOBAYA - PUQUINA Sierra 8.0 1.0 4.0 0.1

Distribuidora ELECTROSUR LÍNEA ≥30<60 L-3314  OMATE - UBINAS Sierra 8.0 5.0 4.0 3.4

Distribuidora ELECTROSUR LÍNEA ≥30<60 L-3331  CASERIO ARICOTA - CHALLAGUAYA Sierra 8.0 2.0 4.0 19.4

Distribuidora ELECTROSUR LÍNEA ≥30<60 L-3333  TARATA - ALTO TOQUELA Sierra 8.0 2.0 4.0 22.1

Distribuidora ELECTROSUR LÍNEA ≥30<60 L-3334  ALTO TOQUELA - EL AYRO Sierra 8.0 1.0 4.0 0.2

Distribuidora ENEL DISTRIBUCION LÍNEA ≥60≤72.5 L-6557  CHAVARRIA - UNI Costa 4.0 1.0 4.0 0.2

Distribuidora ENEL DISTRIBUCION LÍNEA ≥60≤72.5 L-670  ANCON - HUARAL Costa 4.0 1.0 4.0 1.0

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥30<60 L-3340  S.E. SANTIAGO DE CAO - S.E. CASAGRANDE 1 Costa 4.0 1.0 4.0 2.0

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥30<60 L-3341  S.E. SANTIAGO DE CAO - S.E. CASAGRANDE 1 Costa 4.0 2.0 4.0 8.3

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥30<60 L-3345  S.E. SANTIAGO DE CAO - S.E. MALABRIGO Costa 4.0 1.0 4.0 6.0

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥30<60 L-3361  S.E. LA FLORIDA - S.E. OTUZCO Sierra 8.0 1.0 4.0 0.9

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥30<60 L-3362  S.E. OTUZCO - S.E. CHARAT Sierra 8.0 2.0 4.0 11.2

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6047  S.E. CAJAMARCA - S.E. SAN MARCOS Sierra 8.0 1.0 4.0 0.3

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6049  S.E. CAJAMARCA - S.E. CELENDIN Sierra 8.0 1.0 4.0 18.3

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6634  AGUAS CALIENTES - S.E. CAJABAMBA Sierra 8.0 1.0 4.0 0.1

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6646  GUADALUPE - S.E. GALLITO CIEGO Costa 4.0 1.0 4.0 3.7

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6683  S.E. LA PAMPA - S.E. PALLASCA Sierra 8.0 1.0 4.0 1.0

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6689  S.E. SIHUAS - S.E. POMABAMBA Sierra 8.0 1.0 4.0 1.3

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA 138 L-1113  S.E. NEPEÑA - S.E. CASMA Costa 2.0 2.0 6.0 9.6

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA 138 L-1115  TRUJILLO NORTE - S.E. MOTIL Sierra 4.0 1.0 6.0 3.3

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA 138 L-1132  KIMAN AYLLU - S.E. SIHUAS Sierra 4.0 2.0 6.0 0.3

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO ≥30<60 S.E. CASAGRANDE 2 - (TP 3008) - 34.5/10kV Costa 1.0 1.0 4.0 1.1

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO ≥30<60 S.E. PAIJAN - (TP-3024) - 33/10.5 Costa 1.0 2.0 4.0 0.7

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO ≥30<60 S.E. VIRU - (TP 6017) - 55.5/22.9/10 Costa 1.0 1.0 4.0 106.0

Distribuidora LUZ DEL SUR EQUIPO ≥30<60 BALNEARIOS - (Z-CAP1) - Costa 1.0 1.0 4.0 10.5

Distribuidora LUZ DEL SUR EQUIPO 220 SAN MIGUEL - (TRA3) - 210/22.9 Costa 1.0 1.0 6.0 19.6

Distribuidora SEAL LÍNEA ≥30<60 L-3038  BASE ISLAY - MEJIA Costa 4.0 1.0 4.0 0.7

Distribuidora SEAL LÍNEA ≥60≤72.5 L-6672  Marcona - BELLA UNION Costa 4.0 1.0 4.0 2.0

Distribuidora SEAL EQUIPO ≥30<60 CHALLAPAMPA - (T7-31) - 33.5/10.4 Sierra 1.0 1.0 4.0 0.8

Distribuidora SEAL EQUIPO ≥30<60 SAN LUIS - (T9-31) - 33.5/10.4 Sierra 1.0 1.0 4.0 0.3

Distribuidora SEAL EQUIPO 138 BASE ISLAY - (T30-1031) - 132/33/10.4 Costa 1.0 1.0 6.0 0.3

Usuario Libre ARUNTANI S.A.C LÍNEA ≥60≤72.5 L-6007  PUNO - TUCARI Sierra 8.0 1.0 4.0 0.5

Usuario Libre MINERA ARASI (ARUNTANI S.A.C) LÍNEA ≥30<60 L-3305  AYAVIRI - S.E. Arasi  (Unidad Minera Arasi) Sierra 8.0 2.0 4.0 2.9

Usuario Libre MINERA BUENAVENTURA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6017  ARES - HUANCARAMA Sierra 8.0 4.0 4.0 0.5

Transmisora ISA EQUIPO 138 HUALLANCA - (TR15MVA) - 138/66 Sierra 6.0 0.0

Transmisora REP S.A EQUIPO 220 ICA - (T112-261) - 210/62.3/10.3 kV Costa 6.0 0.0

Generadora EGESUR EQUIPO 138 ARICOTA 2 - (AT-2) - 138/66/10,5 Kv Sierra 6.0 0.4

Generadora SHOUGESA LÍNEA ≥30<60 TL2  S.E. 8B - S.E. CD2 (San Juan) Costa 4.0 0.8

Distribuidora ELECTRO DUNAS LÍNEA ≥60≤72.5 L-6120  CHINCHA - INDEPENDENCIA Costa 4.0 0.5

Distribuidora ELECTRO DUNAS LÍNEA ≥60≤72.5 L-6604  INDEPENDENCIA - EL CARMEN Costa 4.0 0.4

Distribuidora ELECTRO DUNAS LÍNEA ≥60≤72.5 L-6623  ICA - ICA NORTE Costa 4.0 3.3

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥30<60 L-3340  S.E. SANTIAGO DE CAO - S.E. CASAGRANDE 1 Costa 4.0 72.0

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥30<60 L-3341  S.E. SANTIAGO DE CAO - S.E. CASAGRANDE 1 Costa 4.0 72.1

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥30<60 L-3345  S.E. SANTIAGO DE CAO - S.E. MALABRIGO Costa 4.0 0.0

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6678  HUALLANCA - S.E. SANTA CRUZ Sierra 4.0 1.0

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6682  HUALLANCA - S.E. LA PAMPA Sierra 4.0 0.2
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Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6683  S.E. LA PAMPA - S.E. PALLASCA Sierra 4.0 0.3

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6689  S.E. SIHUAS - S.E. POMABAMBA Sierra 4.0 1.6

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6693  S.E. POMABAMBA - S.E. HUARI Sierra 4.0 1.6

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA ≥60≤72.5 L-6697  S.E. VIRU - Chao Costa 4.0 0.1

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA 138 L-1112  S.E. CHIMBOTE SUR - S.E. NEPEÑA Costa 6.0 0.3

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA 138 L-1113  S.E. NEPEÑA - S.E. CASMA Costa 6.0 0.3

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA 138 L-1114  S.E. NEPEÑA - S.E. SAN JACINTO Costa 6.0 0.3

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA 138 L-1129  S.E. CHIMBOTE SUR - S.E. TRAPECIO Costa 6.0 0.5

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA 138 L-1132  KIMAN AYLLU - S.E. SIHUAS Sierra 6.0 0.2

Distribuidora HIDRANDINA LÍNEA 138 L-1133  S.E. SIHUAS - S.E. TAYABAMBA Sierra 6.0 0.2

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO ≥30<60 SUBESTACIÓN VIRÚ - (TP 3006) - 34,5/10 Costa 4.0 0.8

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO ≥60≤72.5 Chao - (TP-6028) - 53/22.9/10 Costa 4.0 0.1

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO ≥60≤72.5 S.E. HUARI - (TP-6029) - 57+/-13X1.0%/22.9/13.8 kV Sierra 4.0 1.6

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO ≥60≤72.5 S.E. LA PAMPA - (TP 6014) - 66/13.8kV Sierra 4.0 0.3

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO ≥60≤72.5 S.E. PALLASCA - (TP 6015) - 66/22.9/10 Sierra 4.0 0.3

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO ≥60≤72.5 S.E. POMABAMBA - (TP 6023) - 60/22.9 Sierra 4.0 1.6

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO ≥60≤72.5 S.E. VIRU - (TP-6031) - 60/10/7.2 Costa 4.0 0.1

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO 138 S.E. CASMA - (TP-A053) - 138 +10 x 1% / 22.9 / 10/ 4.16 KV Costa 6.0 0.3

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO 138 S.E. CHIMBOTE SUR - (TP-A054) - 138/22.9/13.8 kV Costa 6.0 0.2

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO 138 S.E. NEPEÑA - (TP-A055) - 138/22.9/13.8/7.97 kV Costa 6.0 0.3

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO 138 S.E. SAN JACINTO - (TP A006) - 138/13.8 Costa 6.0 0.3

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO 138 S.E. SIHUAS - (TP-A052) - 138 +10/-16 x 1% / 60 / 22.9 / 10 KV Sierra 6.0 0.2

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO 138 S.E. TAYABAMBA - (TP A044) - 138/22.9 Sierra 6.0 0.2

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO 138 S.E. TRAPECIO - (TP - A062) - 138/22.9/13.8 kV Costa 6.0 0.5

Distribuidora HIDRANDINA EQUIPO 138 S.E. TRAPECIO - (TP A007) - 138/13.8 Costa 6.0 0.5

Distribuidora SEAL LÍNEA ≥60≤72.5 L-6675  BELLA UNION - CHALA Costa 4.0 0.6

Distribuidora SEAL EQUIPO ≥60≤72.5 CHALA - (T58-621) - 60/22.9/10 KV Costa 4.0 0.6


